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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/56427/06/2018

AB 1232 

Pszczyna 2018-06-20

Zleceniodawca ID: 13731
Gmina Świeszyno
ul. Świeszyno 71
76-024 Świeszyno

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-01-22 nr RGKM1/2018, numer systemowy: 18003247

Obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami
Opis próbek

Nr laboratoryjny 
próbki

Miejsce poboru / etykieta 
zleceniodawcy

Próbka:

056534/06/2018 Stacja Uzdatniania Wody Strzekęcino 
Dunowo Szkota

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny 
próbki

Dane związane z pobieraniem próbek
Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

056534/06/2018 2018-06-12, godz. 11:29 Robert Szczepaniak - Przedstawiciel 
Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki
Barwa: brak M ętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
2018-06-12, godz.15:30 2018-06-12 2018-06-19

Uwagi
S tan próbki w  chw ili dosta rczen ia  do laborato rium  nie budzi zastrzeżeń

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 W arszawa, ul. Jana Kazim ierza 3 

N IP :2860005608 
Laboratorium  Ś rodow iskow e 
EnW ronm ent, Health & Safety 

43-200 Pszczyna, ul. C ieszyńska 52a 
tel. 32 44S2500; fax: 32 4472072 

-11-

Sporządził: 
mgr Izabela Piórko

Kierownik Bjyra Obsługi Klienta

Envwonme«t. Health &  Salsly l Laboratorium Stoi 

Lokalizacje:
Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a

Poznań 61-655, Gronowa 81
W rocław 54 424, Muchoborska 18

Leżajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdańska 16 B

Oryginał potwierdzony własnoręcznym podpisem:

t  +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072

t +48 32 449 2500 t / f  +48 61 820 4031
t +48 32 449 2500 f  +48 71 358 7562

t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391
t +48 91 421 3517 f *48 91 421 3517

Laboratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a

Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Działdowo 13-200, Hallera 35
Leżajsk 37-300, W ierzawice 874

w w w .p l.s g s .c o m

M e m b e r o f  th e  SGS G roup (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad R e jo n o w y  dla M. St. W a rsza w y w  W a rsza w ie , XII W yd z ia ł G ospoda rczy K ra jow eg o  R e jestru  S a d o w eg o  n r KRS 0000027334
K a p ita ł z a k ła d o w y  27 167 800,00 zł

R8692386%

http://www.pl.sgs.com
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Oznaczany parametr Jednostka
Identyfikacja metody 

badawczej

Wyniki badań
Niepewność
rozszerzona
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Dopuszczalne 
wartości (NDS) 

wskaźników056534/06/2018

PH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPI) 7 ,5 ± 0 ,2 TE M W 6,5 - 9,5 6119) z-1c

P rzew odność e lektryczna 
w łaściw a (PEW ) w  tem p. 25°C

pS/cm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPI) 3 2 5 ± 3 3 TE M W < 2500 6)' 10) Ł lc

M ętność NTU PN-EN ISO 7027-1 :2016-09 
(A).(ZPS)

0 ,1 4 ± 0 ,0 5 PS M W Zalecany zakres 
w artości

do 1,0 7) z1c' A"
Barwa m gPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 

A p1:2015-06 (A),(ZPS)
< 5 - PS M W 5) Z.1C, A-

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS M W A-

Liczba progowa sm aku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS M W A*

Ogólna liczba m ikroorganizm ów  w  
tem pera turze  22C±2C , 68±4h

jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI) <1 " PI KM bez
niepraw idłowych 

z m ia n 2) z-1c

Liczba en terokoków  kałowych jtk/1 OOml PN-EN ISO 7899-2:2004 
(A),(ZPS)

0 - PS M W 0

Liczba bakterii g rupy coli jtk/1 OOml PN-EN ISO
9308-1 :2014-12+A 1:2017-04 
(A), (Z PS)

0 PS M W 0 h Z-1C

J c z b a  Escherich ia coli jtk/1 OOml PN-EN ISO
9308-1 :2014-12+A 1:2017-04 
(A).(ZPS)

0 PS M W 0

jtk/1 OOml - liczba jedn os tek  tw orzących kolon ie w  100 ml

NDS - zgodnie  z Rozporządzeniem  M inistra Zdrow ia z 07 .12.2017r. w  spraw ie jakości w ody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., 

poz. 2294)
6) 1 9) z . i c  P aram etr pow in ien być uw zględniony przy ocenie agresyw nych w łaśc iw ośc i korozyjnych w ody. W  odnies ien iu  do w ody

niegazow anej rozlewanej do bu te lek lub po jem ników  w artość m in im alna m oże zostać  obniżona do 4,5 jedn os tek  pH. Dla w ody 
rozlew anej do bu te lek lub po jem ników  z natury bogatej w  d itlenek w ęg la  lub sztuczn ie  w zbogaconej d itlenk iem  w ęgla  w artość 
m in im alna m oże być niższa.

7) z . ic ,  a- w  przypadku uzdatn ian ia  w ody pow ierzchn iow ej na leży dążyć do osiągnięcia w artości param etryczne j
n ieprzekracza jące j 1,0 NTU (nefe lom etrycznych jedn os tek  m ętności) w  w odzie  po uzdatnien iu; A kceptow a lna  przez konsum entów  i 
bez n iepraw id łowych zm ian.

5> z .ic ,  a- P ożądana w artość tego param etru w  w odzie  w  kranie konsum enta -  d o i 5 mg Pt/l; A kceptow a lna  przez konsum entów  i bez
niepraw id łowych zm ian.

A‘  A kceptow a lna  przez konsum entów  i bez niepraw idłowych zm ian.

2) z1c Za leca  się, aby ogólna liczba m ikroorganizm ów  nie przekracza ła:
-  100 jtk /1  m l w  w odzie  w prow adzanej do sieci w odociągowej,
-  200 jtk /1  m l w  kranie konsum enta.

6) 1 1 0 ) z . i c  pa ram e tr powin ien być uw zględniony przy ocenie agresyw nych w łaściw ości korozyjnych wody; O znaczana w  tem peraturze 25°C

1) z ,c  Dopuszcza się po jedyncze bakterie < 10 jtk  (NPL). W  przypadku w ykrycia  bakterii g rupy coli < 10 jtk
(N P L)/100 m l należy w ykonać badanie  param etru E.coli i en te rokoki w  zw iązku z § 21 ust. 4 
rozporządzenia.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 M etoda uproszczona, parzysta, w ybó r n iew ym uszony

NIP: 3860005608 
Labora to rium  Ś rodow iskow e 
Env:ronm unt, Health & Safety 

43-200 Pszczyna, ul. C ieszyńska 5 
teł. 32 44S2500; fax: 32 4472072
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Objaśnienia:

A  - m etodyka akredytow ana, ZPI - B adania w ykonano m etodam i za tw ie rdzonym i przez w łaściw ego PPIS  (Piła, decyzja  nr O N .H K .424.48.38.2017 z 
dn ia 14.12.2017r.), Z P S -  Badania w ykonano m etodam i za tw ie rdzonym i przez w łaśc iw ego PPIS  (Tychy, decyzja  n r17 /N S /H K  4560-74d/17 z dnia 
25 .10 .2017r.)
M iejsce wykonania  badań: TE - teren; PS - P szczyna; PI - Piła

W artości w yn ików  badań poprzedzone znakiem  m n ie jszości (<) oznaczają  uzyskanie  w yniku poniżej do lne j g ran icy  oznaczalności m etody.
N iepew ność m etody badań fizyko-chem icznych okreś lono jako  n iepew ność rozszerzoną. W spó łczynn ik  rozszerzen ia  k=2; poziom  ufności 95%. 
N iepew ność rozszerzoną podano dla analizy.
Autoryzował:
KM - m gr inż. M arcin Kuś - K ierownik O peracyjny Laboratorium
M W  - m gr M agdalena W ie lgos - K ierow n ik Działu A na liz  N ieorgan icznych

SGS Polska Sp. z o o  
01-248 W arszawa, ul. Jana K a z im ie ra  3 

N IP -3860005608 
Labora to rium  ś ro dow iskow e  

, ,  , n" Vi ronm B nt- Health & Safety 
. , 2czyna' u l- C ieszyńska 52a 
teł. 32 44S2500; fax: 32 4472072
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-------------------------------------------------------------------- Koniec dokumentu------
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi W arunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w  oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, 
odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli 
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków 
wynikających z zawartych porozumień.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
W szystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W  przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki 
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi

