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AB 1232 

Pszczyna 2018-08-30

Zleceniodawca ID: 13731

Gmina Świeszyno 
ul. Świeszyno 71 
76-024 Świeszyno

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2018-01-22 nr RGKM1/2018, numer systemowy: 18003247

O bszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

Opis próbek
Nr laboratoryjny 

próbki
Miejsce poboru / etykieta 

zleceniodawcy
Próbka:

056536/08/2018 Stacja Uzdatniania Wody Konikowo (Czersk Koszaliński) 
Świeszyno - UG

Woda uzdatniona

Nr laboratoryjny 
próbki

Dane zw iązane z pobieraniem  próbek

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

056536/08/2018 2018-08-23, godz.08:59 Sebastian Radka - Przedstawiciel 
Laboratorium

PN-ISO 5667-5:2003 (A) (W); 
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna w ykonana podczas pobierania próbki

Barwa: brak M ętność: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w  laboratorium Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań

2018-08-23, godz.16:30 2018-08-23 2018-08-29

Uwagi
Stan próbki w  chw ili dostarczen ia  do laboratorium  nie budzi zastrzeżeń

SGS Polska Sp. z o. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 

N iP -5860005608 
Laboratorium Środowiskowe 
Environment, Health & Safety 

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a 
tel. 32 44S2500; fax: 32 4472072

Sporządził: 
mgr inż. Sylwia. Skórzybót

Specjalista ds. projektów środowiskowych

ul. Jana Kańm 
01 248 Wat

Enwtonmanl, Ht

Lokalizacje:

Pszczyna

Poznań

W roc ław

Leżajsk

Szczecin

h & Safety /  Laboralonum Środowiskowe

43-200, Cieszyńska 52a 

61-655, G ronow a 81 

54-424, M uchoborska 18 

37-300, W ierzaw ice 874 

70-661, Gdańska 16 B

t +48 32 449 2500 

t  +48 32 449 2500 

t  +48 32 449 2500 

t  +48 32 449 2500 

ł  +48 91 421 3517

Oryginał potwierdzony własnoręcznym podpisem:

f +48 32 447 2072 

t / f  +48 61 820 4031 

f +48 71 358 7562 

f +48 17 241 1391 

f +48 91 421 3517

Laboratoria :

Pszczyna 43-200, Cieszyńska 52a

Pila 64-920, Na Leszkow ie 4

D zia łdow o 13-200, Hallera 35

Leżajsk 37-300, W ierzaw ice  874

w w w .p l.s g s .c o m  

M em b er o f  the  SGS Group (SGS SA)

NIP 5 86  000 -56  08, REG O N  000144259 , S ąd  R e jo n o w y  d la  M . S t. W a rs z a w y  w  W a rs z a w ie , XII W y d z ia ł G o s p o d a rc z y  K ra jo w e g o  R e je s tru  S ą d o w e g o  n r  KRS 0000027334
K a p ita ł z a k ła d o w y  27 167 8 0 0 ,0 0  zl

R8975113%

http://www.pl.sgs.com
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O znaczany param etr Jednostka
Identyfikacja m etody  

badawczej

W yniki badań
Niepewność

rozszerzona

•c 
0) "

oT

H A
ut

or
yz

ow
ał Dopuszczalne  

w artości (NDS) 

w skaźników056536/08/2018

PH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPI) 7 ,8 ± 0 ,2 TE MW 6,5 - 9,5 6) 1 9) z’1c

P rzew odność e lektryczna 

w łaśc iw a  (PEW ) w  tem p. 25°C

gS/cm PN -EN 27888:1999 (A),(ZPI) 4 6 3 ± 4 7 TE MW < 2500 ^  1 ^

M ętność NTU PN -EN ISO 7027-1 :2016-09 

(A ),(ZPS )

0 ,1 8 ± 0 ,0 6 PS M W Z a lecany zakres 
w artośc i 

d o 1 .0 7 )z -1c' A*

Barw a m gPt/l PN-EN ISO 7887:2012; 

A p1:2015-06 (A ),(ZPS )

< 5 -
PS MW 5) z .1 C , A *

Liczba progow a zapachu (TO N ) - PN -EN 1622:2006 (A ),(ZPS ) <1 - PS MW A ‘

Liczba progow a sm aku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS MW

O gólna liczba m ikroorgan izm ów  w  

tem pera turze 22C ±2C , 68±4h

jtk/1 ml PN -EN ISO 6222:2004 (A),(ZPI) 8 6 6 7 -1 0 8 PI ABe bez
n iepraw id łow ych 

zm ian 2) z,1c

Liczba en terokoków  kałow ych jtk/1 OOml PN -EN ISO 7899-2 :2004 

(A ).(ZPS )

0 - PS MW 0

Liczba bakterii g rupy  coli jtk/1 OOml PN-EN ISO

930 8 -1 :2 0 14-12+ A 1:2017-04 

(A ).(ZPS)

0 PS MW 0 i)

Liczba E scherich ia  coli jtk/1 OOml PN -EN ISO

930 8-1 :2014-12+A 1:2017-04 

(A ),(ZPS )

0 PS MW 0

jtk/1 OOml -  liczba Jednostek tw orzących ko lon ie  w  100 ml

NDS -  zgodn ie  z R ozporządzeniem  M in istra Zdrow ia  z  07.12.2017r. w  spraw ie jakośc i w ody przeznaczone j do spożyc ia  przez ludzi (Dz. U. z  2017r., 

poz. 2294)
6) i 9) z . ic  P a ram etr pow in ien być  uw zg lędn iony przy ocen ie agresyw nych w łaśc iw ości korozyjnych w ody. W  odn ies ien iu  do w ody

n iegazow anej rozlew anej do bute lek lub po jem n ików  w artość m in im alna m oże zos tać  obn iżona do 4 ,5  Jednostek pH. Dla w ody 

rozlew anej do bute lek lub po jem ników  z natury bogate j w  d itienek w ęgla lub sztuczn ie  w zbogacone j d itlenk iem  węgla  w a rtość  

m in im alna m oże być n iższa.
r) z .ic , a - w  przypadku uzda tn ian ia  w ody pow ierzchn iow e j na leży dążyć do os iągn ięc ia  w a rtośc i param etryczne j

n ieprzekracza jące j 1,0 NTU (nefe lom etrycznych je dnostek  m ętności) w  w odzie  po uzda tn ien iu ; A kceptow alna przez konsum en tów  i 

bez n iepraw id łow ych zm ian.
5) z .ic , a -  Pożądana w a rtość tego param etru  w  w odzie  w  kranie konsum enta  -  do15 mg Pt/l; A kcep tow a lna  przez konsum en tów  i bez

niepraw id łow ych zm ian.

A* A kceptow alna przez konsum en tów  i bez n iepraw id łow ych zm ian.

2) z1 c  Za leca się, aby ogó lna liczba m ikroorgan izm ów  nie przekraczała ;

-  100 jtk  /1 m l w  w odzie  w prow adzane j do sieci w odociągow e j,

-  200 jtk  /1 ml w  kranie konsum enta.
6) i 10) z . ic  p a ram e tr pow in ien być uw zg lędn iony przy ocen ie  agresyw nych w łaśc iw ości korozyjnych w ody; O znaczana w  tem pera tu rze  25 °C

1) z1 c  D opuszcza się po jedyncze bakterie  < 10 jtk  (NPL). W  przypadku w ykryc ia  bakterii g rupy coli < 10 jtk

(N PL)/100 ml na leży w ykonać badan ie  param etru E.coli i en terokoki w  zw iązku z § 21 ust. 4 

rozporządzenia.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN -EN 1622:2006 M etoda uproszczona, parzysta, w yb ó r n iew ym uszony

SGS Polska Sp. z o. o.
01-246 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 

N IP :5860005608 
Laboratorium Środowiskowe 
Envlronment, Health 8, Safety 

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a 
tel, 32 44S2500; fax: 32 4472072 
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Objaśnienia:

A  - m etodyka akredytow ana, W  - norm a w yco fana przez PKN, zastąp iona, ZPI - B adania w ykonano  m etodam i za tw ierdzonym i przez  w łaśc iw ego 

PPIS (Pila, decyz ja  n r O N .H K .424.48.38.2017 z  dnia 14.12.2017r.), ZPS -  Badania w ykonano m etodam i za tw ie rdzonym i przez w łaśc iw ego PPIS 

(Tychy, decyz ja  n r 17 /N S /H K .4560-74d /17 z dnia 25 .10 .2017r.)

M ie jsce w yko nan ia  badań: TE - teren; PS - Pszczyna; PI - Pila

W artośc i w yn ików  badań poprzedzone znakiem  m nie jszości (<) oznacza ją  uzyskan ie  w yn iku pon iże j dolnej g ran icy oznacza lnośc i m etody. 

N iepew ność m etody badań fizyko-chem icznych okreś lono ja ko  n iepew ność rozszerzoną. W spó łczynn ik  rozszerzen ia  k=2; poziom  ufności 95% . 

N iepew ność rozszerzoną podano dla ana lizy. W  przypadku ana liz  m ikrob io log icznych i pa razyto log icznych podano przedzia ł u fności uzyskanego 

w y n ik u -w g  PK N -IS O /TS  19036:2011.

Autoryzował:

AB e - d r A gn ieszka  B ecza ła  - K oordyna to r Działu M ikrob io log ii i Parazyto log ii 

M W  - m gr M agdalena W ie lgos -  K ierow nik Działu A na liz  N ieorgan icznych

SGS Polska Sp. z o. o
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 

NIP' 5860005608 
Laboratorium Środowiskowe 
Envlronment, Health & Safety 

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a 
tel. 32 44S2500; fax: 32 4472072

 Koniec d okum entu ------
Niniejszy dokument został wystawiony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (OWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o które zrealizowano usługę. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności, 
odszkodowań i jurysdykcji zawarte w OWŚU.
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcą i według Jego wskazówek, jeśli 
takowe zostały podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie przed Zleceniodawcą: niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków 
wynikających z zawartych porozumień.
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa.
Dokument może być wykorzystywany i kopiowany w całości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badań i pomiarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki 
zostały pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi

